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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej oraz stolarki iślusarki drzwiowej w ramach zadania
inwestycyjnego:„Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku przy
ul. Mickiewicza 10 A” - Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na halę.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych  niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót:

− wymiana istniejących drzwi wewnętrznych aluminiowych na drzwi wewnętrzne aluminiowe z zamkiem
antypanicznym do skrzydła czynnego i skrzydła biernego . Kolor drzwi RAL 6033

− obrobienie osadzenia drzwi
− wykonanie tynków wewnętrznych ościeży otworów drzwiowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 –
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów w części ST – 00.00 – „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej dokumentacji przetargowej.
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały zgodne z:

− dokumentacją przetargową,
− przywołanymi instrukcjami ITB,
− właściwościami określonymi w ST-00.00.

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom,świadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dlaktórych dostawca
wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi
przepisami i normami.
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiału i wyrobów:
Stolarka drzwiowa:
Materiał: ALU w kolorze 6033
Profil: minimum czterokomorowy 
Szyba: w drzwiach, przewidzianych projektem należy zamontować szyby  pojedyncze białe bezpieczne 33.1 
Ościeżnica ALU: minimalna wysokość 70 mm uzbrojona profilem stalowym zamkniętym.
Przewiązki poziome: podział w drzwiach przewiązkami o minimalnej szerokości 100 mm uzbrojonymi stalą
zamkniętą
Sposób otwierania i podziały: wg drzwi istniejących zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki z zamkiem
antypanicznym do skrzydła czynnego i biernego wewnątrz. Zewnątrz zamontowana klamka metalowa + 1 zamek
patentowy, od dołu drzwi uszczelnienie szczotką.  
Kolorystyka: w kolorze RAL  6033
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− posiadające aprobaty techniczne,
       -      okucia przy skrzydłach drzwiowych powinny umożliwiać ich otwieranie do kąta  > 900,  
 
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00
Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z zestawieniem załączonym do kosztorysu
ofertowego.
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.00.
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkichśrodków ostrożności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wszelkie pomiary otworów drzwiowych przed wykonaniem drzwi należy wykonać z natury.
Osadzenie drzwi wykonać zgodnie z aprobatą techniczną uszczelniając przestrzenie pomiędzy ościeżnicą a ościeżem
Dół drzwi wewnętrznych - szczotka 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00.00.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo
lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lubodbioru, który powinien być dokonany zawsze
komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracjezgodności producenta
dla stosowanych materiałów, oświadczenie,że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki
Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

− wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeży:                             + - 1 mm
− różnicy w długości przekątnych ościeży:                                         + - 1 mm
− wymiary skrzydeł i przekątnych:                                                      + - 1 mm
− odchylenia od płaszczyzny:                                        + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega każdy element.
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia
Szczelinę pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy całkowicie wypełnić materiałem izolacyjnym – sprawdzenie
wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy, montaż ościeżnicy do
ościeża – sprawdzenie zgodności z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakości łączników,
ilości, długości, sposobu osadzenia,
6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych
Po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków,  
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Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do
ościeżnicy.
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Drzwi wewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych [m2] powierzchni wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn
wymiarów zewnętrznych ościeżnic drzwi. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego. Zamawiający określił sposób odbiorów
lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamówienia publicznego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił sposób płatności w SIWZ do
udzielenia zamówienia publicznego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
− obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem,
− zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć,
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
− roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,

rusztowania itp.,
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004 r.),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiembudowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobówbudowlanych wprowadzających do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

− Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.
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